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保護導體連續測試

- 水線有無斷線
- 測試水線內阻是否正常
- 由水線躉至時間掣殼金屬

鐵喉

時間掣安裝及測試標準
TIMER SWITCH INSTALLATION & TEST STANDARD

S1 S2 L2 L1

- 火線必須置於S1位置
- 火線及青線必須從無水氣MCB 6A位置取出
- 水線只到時間掣，不須延至燈座
- 時間環藍色指針向外表示ON，向內表示OFF
- 若時間掣與電箱之間喉管不是金屬，必須用水線連接
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0.037M

按5秒

絕緣測試

- 檢測L、N、E三線之間有否短路及絕緣情況
- 用500DCV電打進導體   
- 由L至E、L至N、E至N分三組獨立進行
- 全部絕緣測試只須在電箱內進行
- 由於時間掣內有線圈，阻值會較低，
   0.037是正常的

測試火、青有否短路時，
必須先將時間掣較至AUTO，
再將時針向外至供電ON，
才可以檢查，否則會錯誤

時間掣安裝及測試標準
TIMER SWITCH INSTALLATION & 
TEST STANDARD
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